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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

территориясендә җылылык белән 

тәэмин итү системасы белән идарә 

итү тәртибен раслау турында 
 
 

         «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге № 131-ФЗ Федераль законга, «Җылылык 

белҽн тҽэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендҽге № 190-ФЗ Федераль законга 

ярашлы рҽвештҽ, Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының «Җылылык 

чорына ҽзерлекне бҽялҽү кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2013 елның 12 

мартындагы № 103 боерыгын үтҽү йөзеннҽн, Чирмешҽн муниципаль районы 

Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

         1. Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль районы территориясендҽ 

җылылык белҽн тҽэмин итү системасы белҽн идарҽ итүнең тҽртибен расларга 

(кушымта итеп бирелҽ). 

         2. Ҽгҽр бер җылылык белҽн тҽэмин итү системасында үз эшчҽнлеклҽрен 

алып бара торган җылылык белҽн тҽэмин итү оешмалары һҽм җылылык челтҽре 

оешмалары Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан расланган җылылык белҽн 

тҽэмин итүне оештыру кагыйдҽлҽренҽ ярашлы рҽвештҽ җылылык белҽн тҽэмин 

итү системасы белҽн идарҽ итү турында үзара килешү төземҽгҽн булса, ҽлеге 

тҽртип кулланыла дип билгелҽргҽ. 

         3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Чирмешҽн муниципаль 

районының рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат - телекоммуникация 

челтҽрендҽ бастырып чыгарырга. 

         4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Чирмешҽн муниципаль 

районы башкарма комитеты җитҽкчесенең беренче урынбасары М.Г. Вилдановка 

йөклҽргҽ. 
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Татарстан Республикасы  

Чирмешҽн муниципаль районының 

2023 елның 10 октябрендҽге  

№ 272 карарына кушымта  

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы территориясендә 

җылылык белән тәэмин итү системасы белән идарә итү  

тәртибе 

 

1. Кереш нигезләмәләр 

 

1.1. Муниципаль берҽмлек территориясендҽ җылылык белҽн тҽэмин итү 

системасы белҽн идарҽ итүнең ҽлеге тҽртибе (алга таба – тҽртип) «Җылылык 

белҽн тҽэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендҽге № 190 - ФЗ Федераль закон 

нигезендҽ, Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының 2013 елның 12 

мартындагы № 103 боерыгы белҽн расланган җылылык чорына ҽзерлекне бҽялҽү 

кагыйдҽлҽре нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

1.2. Җылылык белҽн тҽэмин итүнең бер системасында үз эшчҽнлеклҽрен 

алып баручы җылылык белҽн тҽэмин итүче оешмалар (алга таба - ТО) һҽм 

җылылык челтҽре оешмалары (алга таба – ТСО) Россия Федерациясе Хөкүмҽте 

тарафыннан расланган җылылык белҽн тҽэмин итүне оештыру кагыйдҽлҽренҽ 

ярашлы рҽвештҽ җылылык белҽн тҽэмин итү системасын идарҽ итү турында 

килешү төземҽгҽн очракта ҽлеге тҽртип кулланыла дип билгелҽргҽ. 

 

2. Бу тәртиптә кулланыла торган төп төшенчәләр 

 

Җылылык белҽн тҽэмин итүче оешма - кулланучыларга һҽм (яки) җылылык 

белҽн тҽэмин итүче оешмаларга җитештерелгҽн яки сатып алынган җылылык 

энергиясен (көчен), җылылык ташучыны сатуны гамҽлгҽ ашыручы һҽм җылылык 

энергиясе кулланучыларны җылылык белҽн тҽэмин итү башкарылып торган 

җылылык белҽн тҽэмин итү системасында милек хокукында яки башка законлы 

нигездҽ җылылык энергиясе чыганакларына һҽм (яки) җылылык челтҽрлҽренҽ ия 

булган оешма (бу нигезлҽмҽ шҽхси эшмҽкҽрлҽр катнашындагы охшаш 

мөнҽсҽбҽтлҽрне көйлҽүгҽ кулланыла); 

Җылылык челтҽре оешмасы - җылылык энергиясен тапшыру буенча 

хезмҽтлҽр күрсҽтүче оешма (бу нигезлҽмҽ шҽхси эшмҽкҽрлҽр катнашында охшаш 

мөнҽсҽбҽтлҽрне көйлҽүгҽ кулланыла); 

 

3. Якларның бурычлары һәм хокуклары 

 

3.1. Җылылык челтҽре оешмалары бурычлары: 

- җылылык челтҽрлҽрен, җылылык пунктларын һҽм башка корылмаларны эшкҽ 

яраклы, техник яктан төзек хҽлдҽ тоту; 

- турыдан-туры максаты буенча җылылык челтҽрлҽрен куллану; 



- җылылык энергиясе һҽм җылылык ташучыларның саны һҽм сыйфаты буенча 

җылылык белҽн тҽэмин итү режимнарын үтҽү, җылылык белҽн тҽэмин итү 

килешүенҽ ярашлы рҽвештҽ җылылык ташучыларның параметрларын 

эксплуатация җаваплылыгы чигендҽ тоту; 

- квалификация талҽплҽрен канҽгатьлҽндерүче персонал булу, хезмҽткҽрлҽрне 

вакытында ҽзерлҽүне һҽм белемнҽрен тикшерүне үткҽрергҽ; 

- сҽнҽгать куркынычсызлыгы, хезмҽтне саклау һҽм сҽнҽгать санитариясе, янгын 

һҽм экологик куркынычсызлык кагыйдҽлҽре талҽплҽрен үтҽү; 

- оператив-диспетчерлык дисциплинасын үтҽү; 

- җылылык энергиясен һҽм җылылык ташучыларны тапшыруның һҽм бүлүнең 

максималь экономиялелеген һҽм ышанычлылыгын тҽэмин итү, экономиялелекне, 

ышанычлылыкны, куркынычсызлыкны арттыру, энергия объектларының 

экологик хҽлен яхшырту максатларында фҽнни-техник прогресс казанышларын 

куллану; 

- аның карамагындагы җылылык белҽн тҽэмин итү челтҽр объектларында техник 

хезмҽт күрсҽтү һҽм ремонт үткҽрү; 

- җиһазларның, биналарның һҽм корылмаларның торышын системалы контрольдҽ 

тотуны (тикшерү, техник тикшерү) оештыру, аларның техник торышы һҽм 

куркынычсыз эксплуатациясе өчен җаваплы затларны билгелҽү); 

- коммуналь җылылык белҽн тҽэмин итү системаларының җылылык челтҽрлҽрен 

техник эксплуатациялҽү буенча типовой инструкциянең 2 нче кушымтасында 

күрсҽтелгҽн документацияне алып бару (РФ Дҽүлҽт төзелешенең 2000 елның 13 

декабрендҽге № 285 боерыгы белҽн расланган); 

- энергия һҽм энергия чыганакларын куллануны контрольдҽ тоту. 

 

3.2. Җылылык белҽн тҽэмин итүче оешмалар бурычлары: 

- гидравлик һҽм җылылык режимын билгелҽү, шул исҽптҽн тапшыру һҽм кире 

үткҽргечлҽрдҽге басым, тышкы һава температурасына бҽйле рҽвештҽ тапшыру 

торбасындагы челтҽр суының температурасы; тапшыру һҽм кире үткҽргечлҽр 

буенча челтҽр суының көтелгҽн чыгымнары, насос станциялҽренең гидравлик 

режимы; 

- аның карамагындагы җылылык белҽн тҽэмин итү объектларында техник хезмҽт 

күрсҽтү һҽм ремонт үткҽрү. 

 

3.3. Якларның уртак бурычлары: 

- коммуналь җылылык белҽн тҽэмин итү системасын перспективалы үстерү белҽн 

бҽйле гидравлик һҽм җылылык режимнарын һҽм чараларын эшлҽү; 

- җылылык белҽн тҽэмин итү системасында мөмкин булган авария хҽленнҽн чыгу 

буенча чаралар эшлҽү; 

- челтҽр суының, электр энергиясенең чагыштырма чыгымнары һҽм җылылык 

энергиясе һҽм җылылык ташучыларның югалтулары буенча җылылык челтҽренең 

норматив күрсҽткечлҽрен эшлҽү; 

- җылылык белҽн тҽэмин итү объектларына техник хезмҽт күрсҽтүне һҽм 

ремонтны оештыру; 

- тҽүлек ҽйлҽнҽсе җиһазларны оператив идарҽ итүне тҽэмин итү; 

- куркынычсызлык техникасы һҽм янгын куркынычсызлыгы нормаларын үтҽүне 

тҽэмин итү; 



- килешү буенча техник хезмҽт күрсҽтү һҽм ремонт эшлҽрен башкаручы 

оешмаларның лицензиялҽре күчермҽлҽре булырга тиеш; 

- җылылык-энергетика хуҗалыгында эш алып бару тҽртибен билгелҽүче хокукый 

актлар һҽм норматив-техник документлар (кагыйдҽлҽр, нигезлҽмҽлҽр һҽм 

инструкциялҽр) булырга тиеш. Бергҽлҽп алып бару мҽсьҽлҽлҽре буенча яклар 

журнал алып баралар; 

- техник исҽплҽү һҽм контроль системаларының булуын һҽм эшлҽвен тҽэмин итү; 

- дҽүлҽт күзҽтчелеге органнары күрсҽтмҽлҽрен үтҽү; 

- билгелҽнгҽн срокларда җылылык белҽн тҽэмин итү объектларын һҽм җылылык 

челтҽрлҽрен техник тикшерүне тҽэмин итү; 

- энергия объектларын чит кешелҽрнең үтеп керүеннҽн һҽм рөхсҽтсез 

гамҽллҽреннҽн саклауны тҽэмин итү; 

- тиешле органнарга энергия объектларында булган авариялҽр яки технологик 

бозулар турында хҽбҽр итҽргҽ; 

- авариялҽр һҽм башка хокук бозулар нҽтиҗҽлҽрен локальлҽштерү һҽм бетерү 

буенча чаралар күрергҽ; авариялҽр сҽбҽплҽрен тикшерүдҽ катнашырга, аларны 

бетерү, профилактикалау һҽм исҽпкҽ алу буенча чаралар күрергҽ. 

 

3.4. Һҽрбер якның ҽлеге Килешү буенча барлык йөклҽмҽлҽрне үтҽү барышы 

турында мҽгълүматны икенче яктан вакытында һҽм оператив рҽвештҽ алырга һҽм 

аларның үтҽлешен контрольдҽ тотарга хокукы бар. 

 

4. Диспетчерлык хезмәтләренең үзара эшчәнлеге. 

 

4.1. Һҽр якның үз диспетчерлык хезмҽте бар, аның турында нигезлҽмҽ җирле 

шартларны исҽпкҽ алып эшлҽнҽ һҽм Як җитҽкчесе тарафыннан раслана. 

4.2. Якларның диспетчерлык хезмҽтлҽренең үзара эшчҽнлеге тҽртибе: 

4.2.1. Җылылык белҽн тҽэмин итүче оешмаларның өлкҽн диспетчеры көндез 

диспетчерлык пунктында булырга тиеш; авария хҽлендҽ ул телҽсҽ кайсы вакытта 

чакырылырга мөмкин. 

4.2.2. Оператив, оператив-ремонт персоналы һҽм оператив җитҽкчелҽр керҽ 

торган оператив-диспетчерлык персоналы, югары оператив персоналның 

җитештерү һҽм вазифа инструкциялҽренҽ һҽм оператив боерыкларына ярашлы 

рҽвештҽ җиһазларның куркынычсыз, ышанычлы һҽм экономияле эш режимын 

алып барырга тиеш. 

4.2.3. Җылылык белҽн тҽэмин итүче оешманың өлкҽн диспетчеры кыска вакытка 

(3 сҽгатьтҽн артык түгел) җылылык челтҽре графигын үзгҽртергҽ хокуклы. Челтҽр 

суының температурасын расланган график белҽн чагыштырганда 10 градуска 

кадҽр төшерергҽ рөхсҽт ителҽ. Кулланучылар арасында технологик йөклҽнешле 

сҽнҽгать предприятиелҽре яки теплица хуҗалыклары булганда температураның 

түбҽнҽйүе алар белҽн килештерелергҽ тиеш. 

4.2.4. Җылылык челтҽрлҽре һҽм җылылык пунктлары җиһазларын һҽм 

үткҽргечлҽрен ремонтлауга чыгару телҽсҽ кайсы якның диспетчерлык хезмҽтенҽ 

бирелҽ торган планлы яки ашыгыч заявка белҽн рҽсмилҽштерелергҽ тиеш. 

Мондый гариза нигезендҽ Яклар ремонт үткҽрү тҽртибе һҽм вакыты турында 

уртак карар кабул итҽлҽр. 



Энергоблоклар, җылылык челтҽрлҽре, насос станциялҽре һҽм җылылык 

пунктлары җиһазларының бер элементы да җылылык белҽн тҽэмин итүче 

оешманың өлкҽн диспетчеры рөхсҽтеннҽн башка чыгарылырга тиеш түгел, 

кешелҽрнең иминлегенҽ һҽм җиһазларның саклануына ачык куркыныч тудырган 

очраклардан тыш. 

4.2.5. Кичекмҽстҽн сүндерергҽ кирҽк булганда, җиһазны сүндерелҽ торган 

җиһазлар урнаштырылган энергия объектының оператив персоналы җитештерү 

инструкциялҽре талҽплҽренҽ ярашлы рҽвештҽ, җылылык белҽн тҽэмин итүче 

оешма хезмҽтнең өлкҽн диспетчерына мөмкин булса алдан яки аннан соң хҽбҽр 

итү белҽн сүндерергҽ тиеш. 

Җиһазлар туктаганнан соң, сҽбҽплҽр һҽм ремонтның якынча вакыты күрсҽтелгҽн 

ашыгыч заявка рҽсмилҽштерелҽ. 

4.2.6. Җиһазларны сүндерергҽ яки кабызырга рөхсҽтне җылылык белҽн тҽэмин 

итүче оешма диспетчеры башкаручыларга эш башкару көне алдыннан 15 сҽгатькҽ 

кадҽр хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

Җиһазларны эштҽн һҽм резервтан чыгару һҽм күчереп җибҽрү өчен гаризаларны 

диспетчер журналга кертергҽ тиеш. 

4.2.7. Рөхсҽт ителгҽн гаризага карамастан, җиһазларны эштҽн һҽм резервтан 

чыгару, шулай ук барлык төр сынаулар җылылык челтҽре оешмаларының дежур 

диспетчеры боерыгыннан соң үткҽрелергҽ тиеш. 

4.2.8. Җылылык куллану системаларындагы җитешсезлеклҽрне ремонтлау, сынау 

һҽм бетерү өчен җылылык пунктларын сүндерү, шулай ук җылылык пунктларын 

кабызу җылылык белҽн тҽэмин итүче оешма диспетчеры рөхсҽте белҽн 

башкарылырга тиеш. 

4.2.9. Эш режимы бозылганда, җиһазлар зыян күргҽндҽ, шулай ук янгын чыкканда 

җылылык белҽн тҽэмин итүче оешма һҽм җылылык челтҽре оешмалары оператив-

диспетчерлык персоналы шунда ук нормаль эш режимын торгызу яки авария 

хҽлен бетерү һҽм авария үсешен булдырмау өчен чаралар күрергҽ, шулай ук 

булган хҽл турында расланган исемлек буенча тиешле җитҽкче административ-

техник персоналга хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

4.2.10. Боерыкларны бирү тҽртибе. 

Югарырак торган оператив-диспетчерлык персоналының оператив боерыгы ачык 

һҽм кыска булырга тиеш. Боерыкны тыңлап, буйсынучы оператив-диспетчерлык 

персоналы боерыкның текстын сүзен–сүзгҽ кабатларга һҽм боерыкның дөрес 

аңлашылуын расларга тиеш. 

Оператив сөйлҽшүлҽр вакытында энергия җиһазлары, саклау җайланмалары һҽм 

автоматика тулысынча билгелҽнгҽн атамаларга ярашлы аталырга тиеш. Техник 

терминологиядҽн һҽм диспетчерлык атамаларыннан читкҽ китүлҽр рөхсҽт ителми. 

Югарырак торган оператив-диспетчерлык персоналының боерыклары шунда ук 

һҽм төгҽл үтҽлергҽ тиеш. 

Оператив-диспетчерлык персоналы, боерык һҽм рөхсҽт биреп яки алып, аларны 

оператив журналга яздырырга тиеш. Телефон сөйлҽшүлҽренең аудиоязмасы 

булганда оператив журналга язу күлҽме оешманың административ-техник 

җитҽкчелеге тарафыннан билгелҽнҽ. 

Ҽгҽр югарырак торган оператив-диспетчерлык персоналының боерыгы 

буйсынучы оператив-диспетчерлык персоналына хаталы булып күренсҽ, ул бу 

хакта боерык биргҽн кешегҽ шунда ук хҽбҽр итҽргҽ тиеш. Боерыкны раслаганда 



оператив-диспетчерлык персоналы аны үтҽргҽ һҽм үзенең югары җитҽкчелегенҽ 

хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

4.2.11. Югары оператив-диспетчерлык персоналының оператив идарҽсендҽ яки 

оператив карамагында булган җиһазлар, кешелҽр һҽм җиһазлар өчен ачык 

куркыныч булган очраклардан тыш, югары оператив-диспетчерлык 

персоналының рөхсҽтеннҽн башка эшкҽ кертелергҽ яки эштҽн чыгарылырга тиеш 

түгел. 

4.2.12. Оператив - диспетчерлык персоналы, югарырак торган оператив-

диспетчерлык персоналы компетенциясенҽ кергҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча җитҽкче 

административ-техник персоналның боерыгын алгач, аны югарырак торган 

оператив-диспетчерлык персоналы ризалыгы белҽн генҽ үтҽргҽ тиеш. 

4.2.13. Оператив-диспетчерлык персоналы арасыннан бер кешене смена 

башланганчы икенчесе белҽн алыштыру, кирҽк булганда, графикны раслаган 

тиешле административ-техник персонал рөхсҽте һҽм югарырак торган оператив-

диспетчерлык персоналына хҽбҽр итү белҽн рөхсҽт ителҽ. 

Диспетчерлык хезмҽте персоналының ике смена дҽвамында бер-бер артлы эшлҽве 

рөхсҽт ителми. 

4.2.14. Оператив-диспетчерлык персоналы арасыннан һҽр хезмҽткҽр эш сменасы 

башланганчы аны элеккеге хезмҽткҽрдҽн кабул итҽргҽ, ҽ эш тҽмамланганнан соң 

сменаны график буенча килҽсе хезмҽткҽргҽ тапшырырга тиеш. 

Сменаны тапшырмыйча дежурлыктан китү рөхсҽт ителми. 

4.2.15. Оператив һҽм административ-техник җитҽкчелҽр үз бурычларын үтҽмҽгҽн 

оператив-диспетчерлык персоналын эш урыныннан алырга һҽм сменада 

бурычларны тиешле алмаштыру яки яңадан бүлүне башкарырга хокуклы. Шул ук 

вакытта оператив журналга язма ясала яки язма боерык чыгарыла һҽм барлык 

оператив-диспетчерлык персоналына хҽбҽр ителҽ. 

4.2.16. Оператив-диспетчерлык персоналы югарырак торган оператив-

диспетчерлык персоналы рөхсҽте белҽн кыска вакытлыча ремонт эшлҽренҽ һҽм 

сынауларга җҽлеп ителҽ ала, бу вакытта оператив журналга язылып, эш урынында 

бурычларын үтҽүдҽн азат ителҽ. Бу очракта Куркынычсызлык техникасы 

кагыйдҽлҽре талҽплҽре үтҽлергҽ тиеш. 

4.2.17. Инструкциялҽр белҽн каралмаган очракларда, шулай ук ике яки аннан да 

күбрҽк янҽшҽдҽге бүлекчҽлҽр яки энергия объектлары катнашында алмаштыру 

программа буенча башкарылырга тиеш. Инструкциялҽрдҽ тасвирланган катлаулы 

переключениелҽр дҽ программа буенча башкарылырга тиеш. 

Күчерү катлаулылыгы дҽрҽҗҽсе һҽм аларны үтҽү өчен программа төзү кирҽклеге 

оешманың техник җитҽкчесе тарафыннан эш шартларының үзенчҽлегенҽ бҽйле 

рҽвештҽ билгелҽнҽ. 

4.2.18. Һҽр як үзенең техник җитҽкчесе тарафыннан расланган катлаулы 

үзгҽрешлҽр исемлеген эшли. Исемлектҽ якларның диспетчерлык хезмҽтлҽренең 

үзара эш итү тҽртибе күрсҽтелҽ. Исемлек җиһазларны кертүне, 

реконструкциялҽүне һҽм демонтажлауны, технологик схемаларны, саклану 

схемаларын һҽм автоматиканы үзгҽртүне исҽпкҽ алып төзҽтелергҽ тиеш. Исемлек 

3 елга 1 тапкыр яңадан каралырга тиеш. Исемлеклҽрнең күчермҽлҽре авария-

диспетчерлык хезмҽтендҽ һҽм районнарның, участокларның һҽм хезмҽтлҽрнең 

оператив персоналының эш урыннарында булырга тиеш. 



Якларның техник җитҽкчелҽре программалар буенча үткҽрелҽ торган 

күчерешлҽрнең үтҽлешен контрольдҽ тотарга хокуклы административ-техник 

персоналдан булган затлар исемлеген раслый. Исемлекнең күчермҽлҽре авария-

диспетчерлык хезмҽтендҽ һҽм районнарның, участокларның һҽм хезмҽтлҽрнең 

оператив персоналының эш урыннарында булырга тиеш. 

 

5. Җылылык челтәрләрен эшләтеп җибәрү, көйләү. 

Җылылык белән тәэмин итү системасының эшен көйләү. 

Аварияне бетерү. Төзәтү. 

 

5.1. Җылылык челтҽрен су белҽн тутыру һҽм циркуляция режимын билгелҽү 

тышкы һаваның плюс температурасында җылыту чоры башланганчы яклар 

тарафыннан бергҽлҽп башкарылырга тиеш. 

5.2. Җылылык челтҽренең магистраль торба үткҽргечлҽрен су белҽн тутыру 

түбҽндҽге тҽртиптҽ башкарылырга тиеш: 

а) торба үткҽргечлҽрен тутырыла торган өлешендҽ барлык дренаж 

җайланмаларын һҽм кертү һҽм кире үткҽргечлҽр арасындагы тоташтырулардагы 

йозакларны ябарга, барлык тармакларны һҽм абонент кертүлҽрен сүндерергҽ, 

челтҽрнең тутырыла торган өлешендҽге барлык һавачыларны (воздушники) һҽм 

секциялҽүче йозакларны ачарга, баш өлешлҽреннҽн тыш; 

б) тутырыла торган участокның кире торбасында баш йозак байпасын ачарга, ҽ 

аннары өлешчҽ йозакның үзен дҽ ачарга һҽм торба үткҽргечне тутырырга. 

Тулыландыру вакытында йозакларның ачылу дҽрҽҗҽсе җылылык челтҽре 

оешмалары диспетчеры күрсҽтмҽсе буенча һҽм рөхсҽте белҽн генҽ билгелҽнҽ һҽм 

үзгҽртелҽ; 

в) челтҽр тулгач һҽм һаваны кысрыклау тукталгач һавачыларны (воздушники) 

ябарга; 

г) кире торба үткҽргечне тутыру тҽмамланганнан соң, тапшыручылар һҽм кире 

торбаүткҽргечлҽр арасында кырый перемычкасын ачарга һҽм, киресенчҽ булган 

кебек үк, шул ук тҽртиптҽ тапшыручы торбаүткҽргечне су белҽн тутыра башларга; 

д) барлык һава краннарыннан һава чыгу тукталгач һҽм һавачыларны 

(воздушники) күзҽтүчелҽр аларны ябу турында старт бригадасы җитҽкчесенҽ 

хҽбҽр иткҽч, торба үткҽргеч тулылануы тҽмамланган дип санала. Тутыру 

тҽмамлануы җылылык челтҽре коллекторында басымның статик басымга кадҽр 

яки туклану торбасындагы басымга кадҽр артуы белҽн характерлана. Тутыру 

тҽмамлангач кире торбадагы баш йозакны тулысынча ачарга; 

е) торба үткҽргечлҽр тутырылганнан соң, һаваны тулысынча бетерү өчен, 2 - 3 

сҽгать эчендҽ берничҽ тапкыр һава кранын ачу кирҽк. Туклану насослары 

тутырылган челтҽрнең статик басымын саклау өчен эшлҽргҽ тиеш. 

5.3. Бүлү челтҽрлҽрен тутыруны магистраль торба үткҽргечлҽрне су белҽн 

тутырганнан соң, ҽ кулланучыларга тармакларны бүлү челтҽрлҽрен тутырганнан 

соң башкарырга кирҽк. 

Бүлү челтҽрлҽрен һҽм тармакларын тутыру төп магистраль торба үткҽргечлҽре 

кебек үк башкарыла. 

5.4. Насос (су белҽн тҽэмин итүче яисҽ чиктҽш) станциялҽре булган җылылык 

челтҽрлҽрен тутыруны ҽйлҽнмҽле торба үткҽргечлҽр аша башкарырга кирҽк. 



5.5. Торба үткҽргечлҽргҽ урнаштырылган көйлҽүче клапаннар тутыру чорына кул 

белҽн ачылырга һҽм үлчҽү-идарҽ итү җайланмаларыннан өзелергҽ тиеш. 

5.6. Магистраль торба үткҽргечлҽрдҽ циркуляция режимын ачык секциялҽү 

йозаклары һҽм сүндерелгҽн тармаклар һҽм җылылык куллану системалары 

булганда соңгы тоташтырулар аша билгелҽргҽ кирҽк. 

5.7. Магистральдҽ циркуляция режимын билгелҽү түбҽндҽге тҽртиптҽ 

башкарылырга тиеш: 

а) челтҽр су җылыткычларында челтҽр суы керү һҽм чыгу йозакларын ачу; су 

җылыткычларының ҽйлҽнмҽ линиясе булганда, бу линиядҽ йозакларны ачу (бу 

очракта су җылыткычларда йозаклар ябык кала); 

б) челтҽр насосларының суырткыч патрубкаларындагы йозакларны ачу, шул ук 

вакытта нагнетацион патрубкалардагы йозаклар ябык кала; 

в) бер челтҽр насосын кабызырга; 

г) башта челтҽр насосының нагнетацион патрубкасындагы йозак байпасын, 

аннары йозакны җайлы итеп ачарга һҽм циркуляцияне билгелҽргҽ; 

д) челтҽр су җылыткычларына пар кертүне кабызыгыз һҽм челтҽр суын 30 

градустан артык булмаган тизлектҽ җылыта башлагыз; 

е) туклану регуляторы циркуляция режимын билгелҽгҽннҽн соң, җылылык 

энергиясе чыганагының кире коллекторында эш режимында пьезометрик график 

буенча исҽплҽнгҽн басымны билгелҽргҽ. 

5.8. Су җылыту җайланмасы эшлҽгҽндҽ эшли торган магистральдҽ циркуляция 

режимын кире (беренче чиратта) һҽм тапшыручы торба үткҽргечлҽрдҽ баш 

йозакларны чиратлап һҽм акрын ачу белҽн билгелҽргҽ кирҽк. Шул ук вакытта 

җылылык чыганагының тапшыру һҽм кире коллекторларында һҽм кабызыла 

торган магистральнең кире үткҽргечендҽ урнаштырылган манометрлар буенча 

йозакка кадҽр (су юлы буенча) күзҽтергҽ кирҽк, кире һҽм тапшыру 

коллекторларында басым тирбҽлешлҽре техник эксплуатация кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽгҽн нормалардан артмасын, ҽ эшли торган магистральнең кире 

үткҽргечендҽ басым мҽгънҽсе исҽплҽнгҽннҽн артмасын. 

5.9. Басым регуляторлары булган торбаларда циркуляция режимы 

урнаштырылганнан соң, аларны челтҽрдҽ бирелгҽн басымны тҽэмин итү өчен 

көйлҽргҽ кирҽк. 

5.10. Төп магистральдҽн тармакларда циркуляция режимын бу тармаклардагы 

соңгы кысалар аша башта кире, ҽ аннары тапшыручы торба үткҽргечлҽрдҽ 

тармакларның баш йозакларын чиратлап һҽм акрын ачу белҽн билгелҽргҽ кирҽк. 

5.11. Элеваторлар белҽн җиһазландырылган җылылык куллану системаларына 

тармакларда циркуляция режимын билгелҽү кулланучылар катнашында һҽм 

килешү буенча элеваторның катнаштыру линиясе аша башкарылырга тиеш. 

Шул ук вакытта җылыту системалары элеватордан соң һҽм вентиляция һҽм 

кайнар су белҽн тҽэмин итү системаларына тармакланганнан соң йозаклар белҽн 

тыгыз сүндерелергҽ тиеш. 

Элеваторларсыз яки насослар белҽн тоташтырылган җылылык куллану 

системаларына тармакларда циркуляцияне билгелҽү, соңгыларын эшкҽ кертеп, 

шушы системалар аша башкарылырга тиеш, бу кулланучылар катнашында һҽм 

килешү буенча башкарылырга тиеш. 

Җылылык челтҽре үткҽргечлҽрендҽ циркуляция режимын урнаштырганда 

эшлҽтеп җибҽрелми торган җылылык куллану системаларының җылылык 



пунктларындагы йозаклар тыгыз ябылырга тиеш, ҽ алардан соң төшү арматурасы 

бу системаларда су тутырылмасын һҽм басым күтҽрелмҽсен өчен ачык хҽлдҽ 

булырга тиеш. 

5.12. Насос станциялҽрендҽ насосларны эшлҽтеп җибҽргҽндҽ түбҽндҽгелҽр кирҽк: 

- насосны челтҽрдҽн аерып торучы йозакларны ачу; 

- насосның суыртып кертү ягындагы йозакны ачу; аның нагнетацион ягындагы 

йозак ябык кала; 

- насос агрегатының электр двигателен кабызырга; 

- насосның нагнетацион патрубкасындагы йозакны ҽкренлҽп ачарга, ҽ йозак 

янында байпас булганда башта байпасны, ҽ аннары йозакны (бу очракта 

амперметр күрсҽткечен күзҽтергҽ кирҽк) ачарга; 

- челтҽр тутырылган ҽйлҽнмҽле торбадагы йозакны ябарга; 

- билгелҽнгҽн гидравлик режимга ирешү өчен кирҽкле сандагы насосларны 

чиратлап кабызырга; шул ук вакытта һҽр алдагы насосны эшлҽтеп җибҽрү 

беренче насосны эшлҽтеп җибҽрүгҽ охшаш рҽвештҽ башкарыла; 

- резерв насосын резервны автомат рҽвештҽ кертү позициясенҽ (АВР) 

урнаштырырга; 

- җылылык челтҽре оешмалары баш инженеры тарафыннан расланган урнаштыру 

картасына ярашлы рҽвештҽ урнаштырылган басым һҽм саклау регуляторларын 

көйлҽү; 

- кулланучыларны керткҽнче циркуляция режимы урнаштырылганнан соң 

автомат көйлҽү һҽм саклау чараларын сынауны (кулланып карауны) үткҽрергҽ. 

Кире торба үткҽргечлҽрдҽ насос станциялҽрен эшлҽтеп җибҽрү җылылык куллану 

системаларын кабызганчы, ҽ тапшыручы торба үткҽргечлҽрдҽ - җылылык куллану 

системаларын кертү процессында җылылык йөклҽнеше җыелган саен башкарыла. 

5.13. Технологик бозуларны бетергҽндҽ якларның диспетчерлык хезмҽтлҽренең 

төп бурычлары булып тора: 

- бозулар үсешен булдырмау, персоналны җҽрҽхҽтлҽүне һҽм технологик бозулар 

белҽн зарарланмаган җиһазларга зыян китерүне булдырмау; 

- кулланучыларны җылылык белҽн тҽэмин итүне һҽм кулланучыларга бирелгҽн 

җылылык энергиясенең нормаль параметрларын тиз торгызу; 

- авариядҽн соң җылылык челтҽрлҽренең тулаем һҽм аларның өлешлҽренең иң 

ышанычлы схемасын һҽм эш режимын булдыру; 

- сүнгҽн һҽм сүндерелгҽн җиһазларның торышын ачыклау һҽм мөмкин булганда 

аны эшкҽ кертү һҽм җылылык челтҽрлҽре схемасын торгызу. 

5.14. Һҽр диспетчерлык пунктында технологик бозуларны кисҽтү һҽм бетерү 

буенча җирле инструкция булырга тиеш, ул типовой инструкциягҽ ярашлы төзелҽ, 

һҽм җылылык челтҽрлҽрендҽ һҽм җылылык чыганакларында технологик 

бозуларны бетерү планнары булырга тиеш. 

Шҽһҽрлҽрнең һҽм эре торак пунктларның җылылык челтҽрлҽрендҽ технологик 

бозуларны бетерү планнары җирле хакимият белҽн килештерелергҽ тиеш. 

5.15. Якларның диспетчерлык хезмҽтлҽре технологик бозуларны бетергҽндҽ 

аларның торак пунктларның башка инженерлык хезмҽтлҽре белҽн үзара 

эшчҽнлеген билгелҽүче документлар белҽн килештерергҽ тиеш. 

5.16. Җылылык челтҽрлҽрендҽ технологик бозуларны бетерү белҽн җитҽкчелек 

итүне җылылык челтҽрлҽре диспетчеры башкарырга тиеш. Аның күрсҽтмҽлҽре 

оешманың барлык җылылык чыганакларының һҽм башка мөстҽкыйль эшлҽүче 



җылылык чыганакларының дежур һҽм оператив-ремонт персоналы өчен мҽҗбүри 

булып тора. 

Кирҽк булганда, җылылык челтҽрлҽре оешмасының оператив җитҽкчелҽре яки 

җитҽкчелҽре технологик бозуны бетерү белҽн җитҽкчелекне башка кешегҽ 

йөклҽргҽ яки җитҽкчелекне оператив журналга язып үз өстенҽ алырга хокуклы. 

Үзгҽртү турында югары һҽм буйсынучы оператив персоналга да хҽбҽр ителҽ. 

5.17. Технологик бозуларны бетерү вакытында сменаны кабул итү һҽм тапшыру 

рөхсҽт ителми. Сменага килгҽн персонал технологик бозуны бетерү белҽн 

җитҽкчелек итүче кешенең ихтыяры буенча кулланыла. Технологик бозуны 

бетерү озакка сузылганда, аның характерына бҽйле рҽвештҽ, сменаны 

диспетчерлык хезмҽте начальнигы яки оешма җитҽкчелеге рөхсҽте белҽн 

тапшырырга рөхсҽт ителҽ. 

Оператив яктан авария хҽлендҽге торгызу бригадалары (алга таба АВБ) Як (яки 

эксплуатация районы) диспетчерына, административ яктан - оешманың баш 

инженерына яки Чирмешҽн муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

буйсынырга тиеш. 

5.18. Якларының авария хҽлендҽге торгызу бригадалары дежурлыгы тҽүлек 

ҽйлҽнҽсе, алмашлап оештырыла. 

5.19. Һҽр як технологик бозу яки авария вакытында җирле шартларга карата эш 

итүнең оператив планы белҽн инструкцияне раслый, ул магистральлҽрне, алардан 

тармакларны һҽм абонент челтҽрлҽрен сүндерү тҽртибен, магистральлҽр арасында 

мөмкин булган авария хҽлендҽге күчү схемаларын һҽм эшендҽ калган җылылык 

челтҽрлҽренең авария режимын күздҽ тота. 

5.20. Резервлау схемалары нормаль һҽм авария режимында җылылык ташучының 

бирелгҽн параметрларын автомат рҽвештҽ саклау чараларын куллануны күздҽ 

тотарга тиеш, алар рөхсҽт ителгҽннҽн артык басымны арттырудан һҽм җылылык 

куллану челтҽрлҽрен һҽм системаларын бушатудан, шулай ук катнаштыру насос 

станциялҽреннҽн соң катнаш суның челтҽргҽ керүеннҽн саклауны тҽэмин итҽргҽ 

тиеш. 

5.21. Оператив персоналның барлык эш урыннары технологик бозулар вакытында 

персоналның эш тҽртибен билгелҽүче технологик бозуларны бетерү буенча 

инструкциялҽр белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

5.22. Һҽр як объектларны, җиһазларны, торба үткҽргечлҽрне, биналарны һҽм 

корылмаларны планлы ремонтлауны үзе оештыра. Мондый планнар икенче Якка 

да җиткерелҽ. Бергҽлҽп эш башкару кирҽк булганда, аларның тҽртибе 

килештерелҽ. 

5.23. Төп җиһазларны, торба үткҽргечлҽрне, биналарны һҽм корылмаларны 

ремонтлауның барлык планлы төрлҽренҽ перспективалы һҽм еллык графиклар 

төзелергҽ тиеш. Ярдҽмче җиһазларга еллык һҽм айлык ремонт графиклары төзелҽ, 

аларны якның техник җитҽкчесе раслый. 

Капиталь һҽм агымдагы ремонт графигы ачыкланган кимчелеклҽрне, зыянны 

анализлау, вакытлыча тикшерүлҽр, сынаулар, диагностика һҽм еллык пресслаулар 

нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ эшлҽнҽ. 

5.27. Ремонт эшлҽре күлҽме алдан якның ремонт хезмҽтлҽре яки башкаручы 

оешмалар белҽн килештерелергҽ тиеш. 



5.28. Җиһазларны, торба үткҽргечлҽрне, биналарны һҽм корылмаларны ремонттан 

кабул итү комиссия тарафыннан башкарылырга тиеш, аның составы Як боерыгы 

белҽн раслана. Комиссия составына икенче якның компетентлы вҽкиле кертелҽ. 

5.29. Һҽр якның планлаштырылган ремонт күлҽмен вакытында тҽэмин итү өчен 

запас частьлҽр, материаллар һҽм узеллар һҽм җиһазлар алмашу фонды булырга 

тиеш.                                                                                                                                                                                                                                             


