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2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы «Җылылык белән тәэмин итү 

турында» Федераль законга ярашлы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы белән, 2013 елның 12 мартындагы 103 номерлы «Җылыту чорына 

әзерлекне бәяләү кагыйдәләрен раслау турында» Россия Федерациясе энергетика 

Министрлыгы приказы белән Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

КАРАР ИТӘ: 

1. Кушымталарны раслау: 

- Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасы торышын мониторинглау тәртибе (1 -нче номерлы кушымта) 

- Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасында оператив-диспетчерлык механизмы. (2 –нче номерлы кушымта) 

2. 2022 елның 3 июнендәге 104 номерлы «Баулы муниципаль районында 

җылылык системасы торышы мониторингы турында» Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәксесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасарына 

йөкләтергә. 

 

Җитәкче                                                                            Д.Л. Бакиров 
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Баулы муниципаль районы  

Башкарма комитетының 

2023 елның 14 июлендәге 

148 номерлы 

карары белән 

РАСЛАНГАН 

  

1 -нче номерлы кушымта 

 
 

Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасының торышын мониторинглау  

тәртибе 

1. Әлеге тәртип Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты һәм җылылык 

белән тәэмин итү оешмаларының җылылык белән тәэмин итү системасын 

булдырганда һәм эшләгәндә үзара хезмәттәшлеген билгели. 

Җылылык белән тәэмин итү системасының торышын мониторинглау - 

җылылык челтәрләренең торышын күзәтү, бәяләү һәм фаразлауның комплекслы 

системасы (алга таба – җылылык белән тәэмин итү системасын мониторинглау). 

2. Җылылык белән тәэмин итү системасын мониторинглау максатлары булып 

җылылык белән тәэмин итү системасының ышанычлылыгын һәм куркынычсызлыгын 

арттыру, авария хәлләрен кисәтү, ачыклау һәм бетерү чараларын гамәлгә ашыру аша 

авария-тергезү эшләрен башкаруга чыгымнарны киметү тора.  

3. Җылылык белән тәэмин итү системасы мониторингын уздыруның төп 

мәсьәләләре булып тора:  

-  җылылык белән тәэмин итү объектларының торышы, җылылык белән тәэмин 

итү системаларында барлыкка килгән аварияләр һәм төзексезлекләр һәм ремонт 

эшләре турында статистик мәгълүматлар җыю, эшкәртү һәм анализлау; 

- җылылык челтәрләрендә ремонт эшләре үткәрү планнарын төзү процессын 

оптимальләштерү; 

- җылылык челтәрләрендә ремонт эшләрен башкаруга һәм тотуга финанс 

чараларын бүлеп бирүне нәтиҗәле планлаштыру. 

 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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4. Җылылык белән тәэмин итү системасын мониторинглауның төп этаплары 

булып тора: 

1) җылылык белән тәэмин итү системасы мониторингының максатларын һәм 

бурычларын билгеләү;  

2) җылылык белән тәэмин итү системасын үстерү максатларын тормышка 

ашыруны чагылдырган индикаторлар формалаштыру; 

3) җылылык белән тәэмин итү системасын үстерүне һәм мәгълүмат бирүнең 

вакытлычалыгын оператив контрольдә тоту өчен кирәкле план-хисап документлары 

системасын формалаштыру;  

4) алынган мәгълүматны анализлау. 

5. Җылылык белән тәэмин итү системасының үсеш индикаторлары әлеге 

Тәртипкә кушымтада чагылдырылган. 

6. Карар кабул итү өчен анализ һәм мәгълүмат бирү.  

Җылылык челтәрләренең торышы турындагы мәгълүматны анализлау, 

финанслауның бирелгән күләменнән чыгып, зыян күргән, иң ышанычсыз 

челтәрләрдән сайлап алу нигезендә ремонт планнарын оптимальләштерү 

мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлдерелгән. 

Мәгълүматларны статистик эшкәртү өчен төп мәгълүмат чыганагы булып 

ремонт чорында опрессовкалау нәтиҗәләре тора, ул җылылык челтәрләрен 

ремонтлау һәм диагностикалауны планлаштыруның төп ысулы буларак кулланыла. 

Мониторинг мәгълүматлары объектның чын хәлен ачыклау, ялган 

мәгълүматны чыгару һәм оптималь идарә итү карары кабул итү максатыннан 

объектның актуаль паспорт характеристикаларына өстәлә.  

 

 

 

 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Баулы муниципаль районы  

территориясендә җылылык белән тәэмин 

итү системалары 

торышы мониторингы тәртибенә  

Кушымта  
 
 

Җылылык белән тәэмин итү системасының үсеш индикаторлары 

 

№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 

1. 

Җылылык челтәрләрендә технологик 

бозылулар нәтиҗәсендә җылылык 

энергиясен, җылылык ташучыны бирүне 

туктатулар саны 

ед. ел 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Җылылык энергиясе чыганакларында 

технологик бозылулар нәтиҗәсендә 

җылылык энергиясен, җылылык 

ташучыны бирүне туктатулар саны 

ед. ел 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Чыгарылган җылылык энергиясе 

берәмлегенә шартлы ягулыкның уртача 

чыгымы 

                

3.1. котельная №9 кг у.т./Гкал 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 

3.2. котельная №10 кг у.т./Гкал 145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 

3.3. котельная №15 кг у.т./Гкал 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 

3.4. котельная №17 кг у.т./Гкал 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 

3.5. котельная №23 кг у.т./Гкал 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 

3.6. котельная №26 (резерв) кг у.т./Гкал - - - - - - - 

3.7. котельная №27 кг у.т./Гкал 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 

3.8. котельная №28 кг у.т./Гкал 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 
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№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 
3.9. котельная №29 кг у.т./Гкал 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 

3.10. котельная РҮХ кг у.т./Гкал 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 

4. 

Җылылык челтәренең матди 

характеристикасына җылылык 

энергиясенең технологик югалтулар 

зурлыгына нисбәте 

                

4.1. котельная №9 Гкал/м.кв 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 

4.2. котельная №10 Гкал/м.кв 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 

4.3. котельная №15 Гкал/м.кв 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

4.4. котельная №17 Гкал/м.кв 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 

4.5. котельная №23 Гкал/м.кв 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

4.6. котельная №26 (резерв) Гкал/м.кв - - - - - - - 

4.7. котельная №27 Гкал/м.кв 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 

4.8. котельная №28 Гкал/м.кв 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 

4.9. котельная №29 Гкал/м.кв 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 

4.10. котельная РҮХ Гкал/м.кв 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

5. 

Җылылык ташучының югалтулары 

зурлыгының җылылык челтәренең матди 

характеристикасына нисбәте 

                

5.1. котельная №9 куб.м/м.кв 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 4,873 

5.2. котельная №10 куб.м/м.кв 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 

5.3. котельная №15 куб.м/м.кв 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 

5.4. котельная №17 куб.м/м.кв 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 

5.5. котельная №23 куб.м/м.кв 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 

5.6. котельная №26 (резерв) куб.м/м.кв - - - - - - - 

5.7. котельная №27 куб.м/м.кв 4,472 4,472 4,472 4,472 4,472 4,472 4,472 

5.8. котельная №28 куб.м/м.кв 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 

5.9. котельная №29 куб.м/м.кв 4,487 4,487 4,487 4,487 4,487 4,487 4,487 

5.10. котельная РҮХ куб.м/м.кв 11,940 11,940 11,940 11,940 11,940 11,940 11,940 
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№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 

6. 
Урнаштырылган җылылык куәтен 

куллану коэффициенты 
                

6.1. котельная №9 % 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 

6.2. котельная №10 % 83,70 83,70 83,70 85,53 85,53 85,53 85,53 

6.3. котельная №15 % 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 

6.4. котельная №17 % 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 

6.5. котельная №23 % 84,88 84,88 84,88 84,88 84,88 84,88 84,88 

6.6. котельная №26 (резерв) % - - - - - - - 

6.7. котельная №27 % 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 

6.8. котельная №28 % 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 

6.9. котельная №29 % 78,04 78,04 78,04 78,04 78,04 78,04 78,04 

6.10. котельная ЦРБ % 53,53 53,53 53,53 58,29 58,29 58,29 58,29 

7. 

Исәпләнгән җылылык йөкләнешенә 

китерелгән җылылык челтәрләренең 

чагыштырма матди характеристикасы 

                

7.1. котельная №9 
Гкал/час.м.

кв 
0,0065

4 
0,0065

4 
0,0065

4 
0,0065

4 
0,0065

4 
0,0065

4 
0,00654 

7.2. котельная №10 
Гкал/час.м.

кв 
0,0070

9 
0,0070

9 
0,0070

9 
0,0070

9 
0,0070

9 
0,0070

9 
0,00709 

7.3. котельная №15 
Гкал/час.м.

кв 
0,0086

6 
0,0086

6 
0,0086

6 
0,0086

6 
0,0086

6 
0,0086

6 
0,00866 

7.4. котельная №17 
Гкал/час.м.

кв 
0,0085

9 
0,0085

9 
0,0085

9 
0,0085

9 
0,0085

9 
0,0085

9 
0,00859 

7.5. котельная №23 
Гкал/час.м.

кв 
0,0073

1 
0,0073

1 
0,0073

1 
0,0073

1 
0,0073

1 
0,0073

1 
0,00731 

7.6. котельная №26 (резерв) 
Гкал/час.м.

кв 
- - - - - - - 

7.7. котельная №27 
Гкал/час.м.

кв 
0,0060

1 
0,0060

1 
0,0060

1 
0,0060

1 
0,0060

1 
0,0060

1 
0,00601 
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№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 

7.8. котельная №28 
Гкал/час.м.

кв 
0,0085

7 
0,0085

7 
0,0085

7 
0,0085

7 
0,0085

7 
0,0085

7 
0,00857 

7.9. котельная №29 
Гкал/час.м.

кв 
0,0060

3 
0,0060

3 
0,0060

3 
0,0060

3 
0,0060

3 
0,0060

3 
0,00603 

7.10. котельная РҮХ 
Гкал/час.м.

кв 
0,0160

4 
0,0160

4 
0,0160

4 
0,0160

4 
0,0160

4 
0,0160

4 
0,01604 

8. 
Җыелма режимда җитештерелгән 

җылылык энергиясе өлеше  
% - - - - - - - 

9. 
электр энергиясен җибәрүгә шартлы 

ягулыкның уртача чыгымы 
кг у.т./кВт.ч - - - - - - - 

10. 

ягулык җылылыгын куллану 

коэффициенты (электр һәм җылылык 

энергиясен катнаш җитештерү 

режимында эшләүче җылылык энергиясе 

чыганаклары өчен генә) 

  - - - - - - - 

11. 

җибәрелгән җылылык энергиясенең 

гомуми күләмендә, кулланучыларга 

исәпләү приборлары буенча җылылык 

энергиясен җибәрү өлеше  

% 25 28 30 35 40 100 100 

12. 

җылылык челтәрләренең уртача үлчәүле 

(матди характеристика буенча) 

эксплуатация срогы (һәр җылылык белән 

тәэмин итү системасы өчен) 

                

12.1. котельная №9 лет 16,1 17,1 18,1 19,1 20,1 21,1 22,1 

12.2. котельная №10 лет 15,8 16,8 17,8 18,8 19,8 20,8 21,8 

12.3. котельная №15 лет 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 

12.4. котельная №17 лет 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 
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№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 
12.5. котельная №23 лет 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 22,2 

12.6. котельная №26 (резерв) лет 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 

12.7. котельная №27 лет 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

12.8. котельная №28 лет 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 

12.9. котельная №29 лет 8,9 9,9 10,9 11,9 12,9 13,9 14,9 

12.10
. 

котельная РҮХ лет 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 

13. 

бер ел эчендә реконструкцияләнгән 

җылылык челтәрләренең матди 

характеристикасының җылылык 

челтәрләренең гомуми матди 

характеристикасына нисбәте (хисап 

чорында чын әһәмияте һәм җылылык 

белән тәэмин итүнең расланган 

схемасында күрсәтелгән проектларны 

гамәлгә ашырганда үзгәрешләр фаразы) 

% 10 10 10 10 10 10 10 

14. 

Бер ел эчендә реконструкцияләнгән 

җылылык энергиясе чыганаклары 

җиһазларының билгеләнгән җылылык 

куәте белән җылылык энергиясе 

чыганакларының гомуми билгеләнгән 

җылылык куәте нисбәте. 

% 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Атамасы 
Үлчәү 

берәмлеге 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

2025 

ел 

2026 

ел 

2027 

ел 

2028 – 

2033 

еллар 

15. 

Монополиягә каршы законнарны 

(бирелгән кисәтүләр, күрсәтмәләр) 

бозуның теркәлгән фактлары булмау, 

шулай ук административ хокук бозулар 

турында Россия Федерациясе кодексында 

каралган санкцияләрне Россия 

Федерациясенең җылылык белән тәэмин 

итү өлкәсендәге законнарын, Россия 

Федерациясенең монополиягә каршы 

законнарын, Россия Федерациясенең 

табигый монополияләр турындагы 

законнарын бозган өчен кулланмау. 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

______________________ 



 

Баулы муниципаль районыны 

Башкарма комитетының 

2023 елның 14 июлендәге 

148 номерлы карары белән 

РАСЛАНГАН 

 

2-нче номерлы кушымта 

 
 

Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасында оператив-диспетчерлык идарәсе механизмы 
 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасында оператив-диспетчерлык идарәсе механизмы (алга таба-механизм) 

җылылык белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча оператив - диспетчерлык 

хезмәтләренең, җылылык белән тәэмин итүче оешмаларның, идарәче оешмаларның 

һәм җылылык энергиясен кулланучыларның үзара хезмәттәшлеген билгели (алга 

таба-җылылык белән тәэмин итү субъектлары). 

1.2. 1.1 пунктта күрсәтелгән төп бурыч булып җылылык белән тәэмин итү 

субъектлары җылылык челтәрләренең һәм җылылык куллану системаларының 

тотрыклы һәм өзлексез эшләвен тәэмин итү, җылылык белән тәэмин итүнең бирелгән 

режимнарын саклау, җылылык чыганакларында, җылылык челтәрләрендә һәм 

җылылык куллану системаларында аварияләрне кисәтү, локальләштерү һәм бетерү 

буенча оператив чаралар күрү тора. 

1.3. Кулланучыларны эксплуатация җаваплылыгы чикләрендә җылылык белән 

тәэмин итүче күпфатирлы йортларда, гомуми милекне ремонтлауны һәм тотуны 

гамәлгә ашыручы барлык җылылык белән тәэмин итүче оешмаларда тәүлек әйләнәсе 

эшләүче дежур-диспетчерлык хезмәтләре (алга таба - ДДС) һәм авария-тергезү 

бригадалары булырга тиеш. Штат расписаниеләрендә мондый хезмәтләр каралмаган 

оешмаларда оператив җитәкчелек бурычлары, тиешле боерык белән, билгеләнгән 

кешегә йөкләнә.  

1.4. Җылылык белән тәэмин итүнең локаль системасын эксплуатацияләү буенча 

ДДС гамәлләренең гомуми координациясен җылылык белән тәэмин итүче оешма, 
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авария хәлен локальләштерү һәм бетерү буенча эксплуатация җаваплылыгы 

чикләрендә авария хәлендәге хәл барлыкка килгән оешманың авария - тергезү хезмәте 

башкара.  

1.5. Аварияләрне локальләштерү һәм бетерү буенча эшләр үткәрү өчен һәр 

җылылык белән тәэмин итүче оешмада кирәкле инструментлар, механизмнар, 

транспорт, күчеп йөрүче эретеп ябыштыру җайланмалары, ябыштыру арматурасы 

һәм материалларының тулыландырыла торган запасы булырга тиеш. Авария запасы 

күләме гамәлдәге нормативларга ярашлы рәвештә, саклау урыны тиешле 

оешмаларның җитәкчеләре тарафыннан билгеләнә. Авария-тергезү бригадалары 

составы, машиналар һәм механизмнар, җайланмалар һәм материаллар исемлеге 

оешманың баш инженеры тарафыннан раслана. 

 

1.6. Җылылык белән тәэмин итүдә озак вакытлы тәнәфесләр китереп чыгаручы 

эш күләмнәре зур булган очракта, Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 

карары белән төзекләндерү эшләренә районның махсуслаштырылган төзелеш-

монтаж һәм башка предприятиеләре җәлеп ителә. 

 
2. Җылылык белән тәэмин итү чыганакларында аварияләр барлыкка килү һәм 

аларны бетерү вакытында оператив-диспетчерлык һәм авария-тергезү 

хезмәтләренең үзара эшчәнлеге  
 
 

2.1. Авария килеп чыгуы, кулланучыларны җылылык белән тәэмин итүне 

сүндерү яки чикләү турында хәбәр алганда, тиешле оешма диспетчеры авария 

урынында куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча оператив чаралар күрә (авария 

урынын уратып алу, яктырту, саклау һ.б.) һәм авария хәлләрен бетерү буенча 

инструкциягә ярашлы эш итә. 

2.2. Авария хәленең килеп чыгуы турында диспетчер шунда ук үзенең элемтә 

каналлары аша оешма җитәкчелегенә, үз җиһазлары һәм коммуникацияләре эшен 

үзгәртергә яки туктатырга кирәк булган оешма диспетчерларына, кулланучыларның 

диспетчерлык хезмәтләренә хәбәр итә. 

Шулай ук авария хәленең килеп чыгуы һәм кулланучыларны җылылык белән 

тәэмин итүне торгызу вакыты турында мәҗбүри рәвештә «Баулы муниципаль 
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районының гражданнарны яклау идарәсе» МКУ (алга таба - ЕДДС) хәбәр ителә. 

2.3. Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык челтәрләрендә 

авария килеп чыкканда, җылылык белән тәэмин итү оешмасы диспетчеры шунда ук 

бу хакта ЕДДС һәм күпфатирлы йортта гомуми милекне агымдагы ремонтлауны һәм 

тотуны гамәлгә ашыручы идарәче оешманың җаваплы кешесенә хәбәр итә. 

2.4. Кулланучыларга җылылык энергиясен чикләү яки сүндерү режимын кертү 

турында карарны Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты белән килешү 

буенча, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар җитәкчелеге кабул итә. 

2.5. Җылылык белән тәэмин итү һәм җылылык куллану системаларын сүндерү 

һәм бушату турында командалар тиешле диспетчерлык хезмәтләре аша уза. 

2.6. Авария нәтиҗәсендә кешеләрнең гомеренә, җиһазларның, инженерлык 

коммуникацияләренең яки корылмаларның җимерелүе куркынычы барлыкка 

килгәндә, җылылык белән тәэмин итүче оешма җитәкчелеге җиһазларны килешмичә 

эштән чыгарырга боерык бирә, әмма аварияле җылылык-механика җиһазларын яки 

җылылык челтәрләре участогын эштән чыгару эшләре тәмамланганчы һәм (кирәк 

булганда) ЕДДС диспетчерына һәм кулланучыларга кичекмәстән хәбәр итү мәҗбүри. 

2.7. Аварияне бетерү өчен җаваплы зат - «Баулы муниципаль районының 

гражданнарны яклау идарәсе» МКУсе җитәкчесе: 

- диспетчерлык хезмәтләре аша авария урынында коммуникацияләре, 

корылмалары булган оешма һәм ведомстволарның тиешле вәкилләрен чакырырга, 

алар белән аварияне бетерү өчен җир эшләре үткәрүне килештерергә; 

- җир асты коммуникацияләрендә эшләр башкаруны оештыру һәм эшләрнең 

куркынычсыз шартларын тәэмин итү; 

- -авария-тергезү эшләре тәмамланганнан соң (яки нинди дә булса этапта) эш 

схемасын, җылылык белән тәэмин итүнең бирелгән параметрларын һәм 

кулланучыларны, эшләтеп җибәрү программасына ярашлы рәвештә тоташтыру өчен, 

тиешле диспетчерлык хезмәтләренә хәбәр итәргә. 

2.8. Авария булган урында үз коммуникацияләре яки корылмалары булган 

барлык милек формасындагы оешмалар һәм предприятиеләр аварияне бетерү буенча 



14 

 

 

 

эш шартларын килештерү өчен үз вәкилләрен тәүлекнең теләсә кайсы вакытында 2 

сәгать дәвамында җибәрергә тиеш.  

 

3.Оператив-диспетчерлык хезмәтләренең җылылык белән тәэмин итү системасын 

эксплуатацияләгәндә үзара эшчәнлеге 
 

3.1. Көн саен, шулай ук кирәк чакта, эш сменасы дәвамында җылылык белән 

тәэмин итү системасы оешмасы диспетчеры, ЕДДСка оператив мәгълүмат 

тапшыруны башкара: җылылык чыганакларының һәм җылылык челтәрләренең эш 

режимы турында; температура һәм җил тәэсире буенча эш режимын корректлау 

турында; югарыда санап үтелгән объектларда җылылык белән тәэмин итү 

системасының нормаль эш режимына йогынты ясый торган авария хәлләре турында. 

3.2. Кулланучыларның планлы рәвештә сүндерелүен (җылылык ташучы 

параметрларының үзгәрүен) раслау өчен җылылык белән тәэмин итүче оешмаларның 

диспетчерлык хезмәтләре Баулы муниципаль районы Башкарма комитетына һәм 

кулланучыларга билгеләнгән эшләрдән 5 көн алдан хәбәр итә. 

3.3. Кулланучылар (юридик затлар) балансында булган җиһазларны 

ремонтлауга чыгару алдыннан, мәҗбүри рәвештә Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитетына 5 көн алдан, ә авария очрагында кичекмәстән җиткерү белән 

башкарыла. 

3.4. Су алу корылмаларында салкын суны җылылык чыганакларына бирүне 

чикләүгә яки туктатуга китерә торган планлы ремонт эшләре үткәргәндә, әлеге су алу 

корылмалары карамагында булган оешма диспетчеры 10 көн алдан тиешле җылылык 

белән тәэмин итүче оешма диспетчерына эшләрнең башлану һәм тәмамлану вакытын 

күрсәтеп, әлеге сүндерүләр турында хәбәр итәргә тиеш. 

Котельняларга салкын суны бирүне озак вакыт туктатуга китергән аварияләр 

вакытында, җылылык белән тәэмин итүче оешма диспетчеры, кулланучыларны 

кайнар су белән тәэмин итүне тулысынча туктатуга кадәр чикли. 

3.5. Электр челтәрләрендә һәм трансформатор подстанцияләрендә планлы яки 

авария-тергезү эшләрен үткәргәндә, алар, җылылык белән тәэмин итү системасы 

объектларына, электр энергиясен бирүне чикләүгә яки туктатуга китерә, әлеге электр 
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челтәрләре һәм трансформатор подстанцияләре карамагында булган оешма 

диспетчеры, тиешле җылылык белән тәэмин итүче оешманың диспетчерына һәм 

ЕДДС диспетчерына 10 көн алдан яки шунда ук, бу сүндерүләр турында, эшләрнең 

башлану һәм тәмамлану вакытын күрсәтеп, хәбәр итәргә тиеш. 

3.6. Тышкы һава температурасы түбәнәеп, җылылык белән тәэмин итү 

системасының җылылык чыганакларында җылылык җитештерүче куәтләр җитмәгән 

дәрәҗәгә төшкән очракта, җылылык белән тәэмин итүче оешма диспетчеры Баулы 

муниципаль районы Башкарма комитеты белән килешү буенча кулланучыларга 

җылылык энергиясен бирүне чикли. 

3.7. Яңа объектларны кабызу экологик, теехнологик һәм атом надзоры 

(Ростехнадзор) Федераль хезмәте һәм җылылык белән тәэмин итү оешмасының берүк 

вакытта Баулы муципаль районы Башкарма комитетына хәбәр итү белән рөхсәт ителә. 

3.8. Кулланучыларның язма заявкасы буенча ремонтка чыгарылган объктларны 

эшләтеп җибәрү, заявкада күрсәтелгән кулланучының җаваплы кешесе үтенече 

буенча, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар персоналы рөхсәте белән 

башкарыла. Заявкалар буенча эшләр тәмамлангач югарыда билгеләнгән предприятие 

һәм оешмаларның оператив җитәкчеләре эшне башлау вакытын Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитетына белдерәләр. 

3.9. Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү 

системасы мониторингы схемага ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла. 

 

Баулы муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин итү системасы 

мониторингын оештыру  
 
  

 Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе 
(85569) 6-07-10, 8(937) 294-76-22 

 

   

  «Баулы муниципаль районы 

гражданнарны яклау идарәсе» 

МКУ җитәкчесе»  
(85569) 5-17-23, 8(927) 431-50-26 
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 «Газпром теплоэнерго Казань» 

ҖЧҖ «Бавлинский» җитештерүче 

районы 

(85569) 5-51-13, 8(917) 258-04-00 

 «Авария диспетчерлык хезмәте» 

ҖЧҖ 

(85569) 5-67-20, 8(927) 485-82-45 
 

ААҖ «Райсервис» 

8(917) 907-99-63 
 

   Баулы шәһәре «Төзекләндерү 

һәм яшелләндерү идарәсе» 

МКПсе (85569) 5-61-49, 8(919) 

647-77-14 

 «Газпром трансгаз Казань» ҖЧҖ 

«Бөгелмәгаз» Баулы РЭГХ ЭПУ 

 (85569) 5-02-27, 8(987) 233-87-77 
 

  «Бөгелмә электр челтәрләре» 

«Челтәрле компания» АҖ 

филиалының Баулы РЭЧ  (85569) 

5-41-79  

8 (917)392-58-32 

«Баулы шәһәре һәм Баулы  

районы идарәче компаниясе» 

ҖЧҖ (85569) 5-15-55, 8(937) 588-

17-30 

  «Татнефтедор» ҖЧҖ 

филиалының БУАД 1-нче 

номерлы Баулы участогы 
(85569) 4-54-32, 8 (917) 234-48-70 

 Баулы муниципаль районы 

«Водоканал» МКПсе 

(85569) 5-18-09, 8(937) 590-32-12 

  

 

 


